Auftragsnummer: 22-FR-16957

Probennummer: 22-67400 - Trinkwasser im Verteilnetz

Sektor : 030 - Saanedamm
Probenahmeort : 03 - 218 11 318 07 Verteilschacht Wileroltigen, Zulauf VPW REWAG n.UV, Kerzers
Wassertemperatur : 7.8°C

Physikalisch-chemische Analysen

Methode-N° Parameter Einheit Ergebnis Norm
FR-LC-M-537-018 Leitfahigkeit (20°C) uSlem 435+ 9
FR-LC-M-537-112 Triibung TEF 0.08 £ 0.03 max. 1.0

Mikrobiologische Analysen

Methode-N° Parameter Einheit Ergebnis Norm
FR-LB-M-530-004 Aerobe mesophile Keime KBE/m 0 max. 300
FR-LB-M-530-008 Escherichia coli KBE/100 ml 0 max. 0
FR-LB-M-530-011 Enterococcus sbp. KBE/100 ml 0 max. 0

max: Maximum, min: Minimum
Prabenbeurteilung :
Beziiglich der analysierten Parameter entspricht diese Probe den geltenden anwendbaren Normen.

Probennummer: 22-57401 - Trinkwasser im Verteilnetz

Sektor :. 002 - Verteilnetz Kerzers
Prabenahmeort : 01 - 225 01, Schulhaus, Vordere Gasse 1, Kerzers
Wassertemperatur : 11.7 °C

Physikalisch-chemische Analysen

Methode-N° Parameter Einheit Ergebnis Norm
FR-LC-M-537-015 Farbe* farblos farblos
FR-LC-M-537-018 Leitfahigkeit (20°C) uS/cm 464 +9

FR-LC-M-537-112 Triibung TE/F 0.10+0.03 max. 1
FR-LC-M-537-037 Nitrit ma/l <0.05 max. 0.50
FR-LC-M-537-037 Nitrat mg/l <1 max. 40
FR-LC-M-537-038 Ammonium mg/l <0.05 max. 0.10
FR-LC-M-537-039 Gesamthérte °fH 249+1.0

FR-LC-M-537-038 Calcium mg/| 85+3

FR-LC-M-537-038 Magnesium mg/l 9z0

Mikrobiologische Analysen

Methode-N° Parameter Einheit Ergebnis Norm
FR-LB-M-530-004 Aerobe mesophile Keime KBE/m 27 max. 300
FR-LB-M-530-008 Escherichia coli KBE/100 ml 0 max. 0
FR-LB-M-530-011 Enterococcus spp. KBE/100 ml 0 max. 0

max: Maximum, min: Minimum
*. Der Parameter wurde mit Hilfe einer nicht akkreditierten Methode gemessen.

Probenbeurteilung :
Beziiglich der analysierten Parameter entspricht diese Probe den geltenden anwendbaren Normen.

Seite 2 von 4



Auftragsnummer: 22-FR-16957

002 - Verteilnetz Kerzers
Probenahmeort : 02 - 225 10, Reservoir Arnen neu, Auslauf, Kerzers
Wassertemperatur : 7.8°C

Physikalisch-chemische Analysen

Methode-N° Parameter Einheit Ergebnis Norm
FR-LC-M-537-018 Leitfahigkeit (20°C) uS/em 45249
FR-LC-M-537-112 Trabung TE/F 0.06 £ 0.03 max. 1.0

Mikrobiologische Analysen

Methode-N° Parameter Einheit Ergebnis Norm
FR-LB-M-530-004 Aerobe mesophile Keime KBE/m| 60 max. 300
FR-LB-M-530-008 Escherichia coli KBE/100 ml 0 max. 0
FR-LB-M-530-011 Enterococcus spp. KBE/100 ml 0 max. 0

max: Maximum, min: Minimum
Probenbeurteilung :
Bezlglich der analysierten Parameter entspricht diese Probe den geltenden anwendbaren Normen.

P bennummerzz.snos T kwasser im '\'I"'e'lttg:i:'lni.é!z

Sektor : 002 - Veheilnetz Kerzers

Probenahmeort : 04 - 225 30, PW Allmend Transport. Wagrom, Kerzers
Wassertemperatur : 10.7 °C

Physikalisch-chemische Analysen

Methode-N° Parameter Einheit Ergebnis Norm
FR-LC-M-537-018 Leitfahigkeit (20°C) uS/cm 401+8
FR-LC-M-537-112 Triibung TEIF 0.2+0.03 max. 1.0

Mikrobiologische Analysen

Methode-N° Parameter Einheit Ergebnis Norm
FR-LB-M-530-004 Aerobe mesophile Keime KBE/ml 22 max. 300
FR-LB-M-530-008 Escherichia coli KBE/100 ml 0 max. 0
FR-LB-M-530-011 Enterococcus spp. KBE/100 ml 0 max. 0

max; Maximum, min: Minimum
Probenbeurteilung :
Beziiglich der analysierten Parameter entspricht diese Probe den geltenden anwendbaren Normen.

GEBUHREN

Entsprechend den Bestimmungen der Verordnung vom 19. August 2014 Gber den Tarif der Kosten des Amts fur
Lebensmittelsicherheit und Veterinarwesen (KLSVWYV, SGF 821.30.16) werden |hnen Gebilhren in Rechnung gestelit. Die
Rechnung wird als gesondertes Dokument erstellt.
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Xavier GUILLAUME
Kantonschemiker
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